Legenda e observagoes
Medidor-conjunto medi¢do cemig
Caixa de passagem

Tomadaa 2.00ms olo
Tomada a 1.20 m do solo

Tomadaa 0.30 m do solo

Lampada na parede /Arandela
Interruptor a 1.10 m do solo
Interruptor de 2 segoes

Interruptor de 3 segoes

Interruptor paralelo - Tree Way

QDC (Quadro de distribui¢do de cargas)
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retorno duplo respectivamente.

Condutor fase nas cores vermelho, preto e branco

9 " _. Condutor terra na cor verde ou verde- amarelo
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Condutor neutro na cor azul ou azul claro

Condutor de retorno na cor cinza
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PONTO DE TELEFONE A 0,30m DO PISO ACABADO
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PONTO DE DADOS (RJ45) A 0,30m DO PISO ACABADO
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PONTO DE DADOS (RJ45) A 1,30m DO PISO ACABADO

PONTO DE DADOS (RJ45) A 2,10m DO PISO ACABADO
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PONTO DE DADOS (RJ45) NO PISO

PONTO DE INTERFONE A 1,30m DO PISO ACABADO
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