
Legenda e observações

Medidor-conjunto medição cemig

Caixa de passagem

Tomada a 2.00 m s olo

Tomada a 1.20 m do solo

Tomada a 
0.30  m do solo

Lâmpada na parede /Arandela

Interruptor a 1.10 m do solo

Interruptor de 2 seções

Interruptor paralelo - Tree Way

QDC (Quadro de distribuição de cargas)

Lâmpada teto - plafonier

Eletroduto aço que sobe e desce

respectivamente

C

ondutores fase, neutro,terra, retorno simples e

retorno duplo respectivamente.

Condutor fase nas cores vermelho, preto e branco

Condutor terra na cor verde ou verde- amarelo

Condutor neutro na cor azul ou azul claro

Condutor de retorno na cor cinza

Eletroduto teto 

x

Lâmpada Tubular sobrepor LED T8

a1

PONTO DE DADOS (RJ45) NO PISO

PONTO DE DADOS (RJ45) A 2,10m DO PISO ACABADO

PONTO DE DADOS (RJ45) A 1,30m DO PISO ACABADO

PONTO DE DADOS (RJ45) A 0,30m DO PISO ACABADO

PONTO DE TELEFONE A 1,30m DO PISO ACABADO

PONTO DE TELEFONE A 0,30m DO PISO ACABADO

PONTO DE ALARME A 0,20m ABAIXO DO TETO

PONTO DE INTERFONE A 1,30m DO PISO ACABADO

PONTO DE  CÂMERA A 0,20m ABAIXO DO TETO

PONTO DE TV A CABO

Eletroduto parede 

Eletroduto chão - subterrâneo

Interruptor de 3 seções

Perfilado

PONTO DE TELEFONE NO PISO

SENSOR PRESENÇA

TOMADA PISO ENERGIA 

PULSADOR CAMPAINHA

CPF/CGC

PROPRIETARIO:

CORREDOR/ZONA:

CATEGORIA DE USO:

AREAS

ENDERECO:

H
C

AARP
N

03/03

DESENHISTA: THIAGO CORNÉLIO DA FONSECA

APROVACOES

CONTEUDO DA PRANCHA:

IDENTIFICACAO DA OBRA:

DATA:

JULHO/2019

ARQUIV0: Particular ESCALA:

s/escala

Projeto Elétrico para Construção

RESPONSAVEL TECNICO:  MESMO

PROPRIEDADE DO TERRENO.

PARTE DA PREFEITURA  DO  DIREITO  DE

NAO IMPLICA  NO  RECONHECIMENTO POR

DECLARO QUE A APROVACAO DO PROJETO,

VER ARQUITETÔNICO

AUTOR DO PROJETO: Thiago C. Fonseca CREA MG 128746/D 

ART n°: 14201900000005270578

PROPRIETÁRIO: TEATRO CAPITÓLIO- FUNDAÇÃO CULTURAL DE VARGINHA/MG

 Localização: (s/esc.)

VER ARQUITETÔNICO

RUA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 522

CENTRO - VARGINHA / MG

TEATRO CAPITÓLIO - FUNDAÇÃO CULTURAL DE VARGINHA
18.987.735/0001-16

ESQUEMA ELÉTRICO - QUADROS E CONEXÕES GERAIS

ELÉTRICO PVTO TERREO

AREA .................. 683,62m2

1:100

by giovani 212 3272-seja criativo -nao roube-crieseja criativo -nao roube-crie-data 
21 04/99

ELÉTRICO PVTO INFERIOR

AREA .................. 206,73m2

by giovani 212 3272-seja criativo -nao roube-crieseja criativo -nao roube-crie-data
 21 04/99

1:100

AREA .................. 313,71m2

ELÉTRICO 2 º PVTO 

by giovani 212 3272-seja criativo -nao roube-crieseja criativo -nao roube-crie-data 
21 04/99

1:100

AREA .................. 251,86m2

ELÉTRICO 3 º PVTO 1:100

by giovani 212 3272-seja criativo -nao roube-crieseja criativo -nao roube-crie-data 
21 04/99

QD CAMARIM

QUADRO  ÁREA FUNDOS 

QGBT 

QD FOYER

QD AR CONDICIONADO

FUTURAMENTE

QD PALCO
QD FC

PADRÃO CEMIG 500A

CAIXA ZC PASSEIO

NESTA ÁREA FOI UNIFICADO 3 QUADROS EXISTENTES EM 1 SOMENTE DENTRO DO QGBT

COM DISJUNTORES DIN , DPS, E DISPOSITIVOS  COMPATÍVEIS COM A NORMA VIGENTE.

DETALHE PRANCHA 01/03

VEM DA GALERIA SUBTERRÂNEA CEMIG

VEM DO QGBT

4#35,0 mm² + 1#16,0mm²

Ø = 1 1/2"

VEM DO QGBT

5#10,0 mm²

Ø = 1"

VEM DO QGBT

5#10,0 mm²

Ø = 1"

VAI PARA O  QGBT  3° ANDAR

2X(4X185,0 mm²  FFFN) + 1#95,0 mm² T

2XØ = 110mm PVC

2X(4X185,0 mm²  FFFN) + 1#95,0 mm² T

2XØ = 110mm PVC

2X(4X185,0 mm²  FFFN) + 1#95,0 mm² T

2XØ = 110mm PVC

ELETROCALHA 100X50mm

4#95,0 mm² FFFN + 1#50,0mm² T

26

VEM DO PADRÃO CEMIG TÉRREO

2X(4X185,0 mm²  FFFN) + 1#95,0 mm² T

2XØ = 110mm PVC
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Ø =11/2"

Ø = 1"

VAI PRO QGBT

Ø = 1 1/2"
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4#35,0 FFFN

VEM DO GERADOR 

Ø = 1 1/2"
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ENTRADA ENERGIA E ESQUEMA CONEXÃO GERADOR 

VEM DO GERADOR 

Ø = 1 1/2"

VEM DO GERADOR 

Ø = 1 1/2"

ou eletrocalha 150 mmx 250 mm

Ou eletrocalha 150mm x 250 mm perfurada

          CEMIG
DISJUNTOR CAIXA
  MOLDADA 500A
        TRIPOLAR
             30KA

DISJUNTOR CAIXA
  MOLDADA 100A
        TRIPOLAR
             10KA

DISJUNTOR CAIXA
  MOLDADA 100A
        TRIPOLAR
             10KA

INTERTRAVAMENTO
       ELÉTRICO E
        MECÂNICO

ARMÁRIO TRANSF. AUTOMÁTICO (ATA)

K1 K2

CASA DE MÁQUINAS

   GERADOR
EMERGÊNCIA

CONEXÃO Y
127/220V
GERADOR 37,5 KVA
Scc = 10 KA

DISJUNTOR CAIXA
MOLDADA 100A TRIPOLAR

(4#35,0 mm² FFFN)

QD transferência

CARGAS ESSENCIAIS DO TEATRO:
PALCO, FOYER, ILUMINAÇÃO TEATRO E SISTEMA
ALARME

 3X100A  /  10KA

(4#35,0 mm² FFFN)

1
#

1
6

,
0

.

+ 1#16,0 T

NECESSIDADE ALTERAÇÃO CARGA TRAFO

(4#35,0 mm² FFFN)

(4#35,0 mm² FFFN)

         VEM DA CEMIG
         4#35,0mm² FFFN

Ø = 11/2"
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